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Insp. Reg. nr. 9047

TEKNOLOGISK . Insp.ektlonsrappo.rt for. Dokument: D2 — 609
Cortificer : certificering og re-certificering af
ertificering & Inspektion

Kongsvang Allé 29 Rammetelte Udgavei 7 Side: 1 af 1

DK-8000 Arhus C

Telefon 72 20 10 00 Ansvarlig/dato: CLDA/25-05-2016

Ejer (navn og adresse) Identifikations nr.: TI--15-TK-0112

Trekantens Telt- & Serviceudlejning Dato

gf)glzle‘l;iyuio Inspektor: R

RHE
Fabrikat: Type/Bredde:
Zederkof 9m Light O9mx117m

Note | Inspektionsaktivitet Resultat
Kontrol af konstruktionens overensstemmelse med godkendte tegninger. +
Kontrol af sper, ben, kip, kna og evrige barende dele (svejsninger, korrosion, revner, defekter) +
Kontrol af plekker/jordspyd IR
Kontrol af barduner IR
Kontrol af vindkryds +
Kontrol af teltdug for maerkning vedr. brandh@mning, rdd, revner samt markning for nedudgang +
Kontrol af at opstillingsvejledning er tilstede +
Ved pladsfordelingsplan: nedbelysning, skilte med lys/nedudgang, brand materiel er tilstede. +
Konstruktion identificeret vha.: Zederkof type
Dug materiale: Valmex FR 700
Dimensioner spar (profilsterrelse, godstykkelse og lengde): 80x48x3.0 L. =4,68m
Dimensioner kip (profilsterrelse og godstykkelse): 60x40x3
Dimensioner kna (profilsterrelse og godstykkelse): 60x40x3 i
Dimension for jordspyd: 20 x 800 (ej krav)
Traekstyrke barduner, Kg: IR
Trekstyrke vindkryds, Kg: 1150 kg
Antal Spaer/rammer godkendt: 40 svarende til antal m:_117 m +

Bemerkninger: Brandslukningsudstyr, panik lys, nedbelysning og skilte samt evakueringsinstr. Er set

] Yderligere bemarkninger, se s@rskilt bilag meerket med Inspektionsrapport nr. og inspektionsdato

Resultat: + = Godkendt, A. = Afvigelse, IR = Ikke relevant, Note) = se Bemarkning.

X Konstruktionen er godkendt

Til offentlige brug og til over 150 personer. Samt overholdelse af bygningsreglementet BR 18, nér konstruktionen opstilles i overensstemmelsen med certifikat
med samme nr. som denne inspektionsrapport.

Gyldighed af certifikat: __29-10-2024 O Konstruktionen er ikke godkendt
TFKNOU’“‘F ISK1I NSTITUT

(Dato for nzste re-certificering, maks. 5 &r)

25-10-2019

Dato #Underskti ' spekiar p -
Inspektionen er udfert i henhold til Teknologisk Instituts vilkir for inspektions- eller god endelsefbﬁdnm/g(e)i’ftilknyttet Teknologisk Institut



